
opr. Krzysztof Borowy
PZT- zaśw. 4435, 

CENTRUM SYSTEMÓW BEZPIECZEÑSTWA
KRZYSZTOF BOROWY

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH. 
KOPIOWANIE I WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA ZABRONIONE.

TEMAT:

OBIEKT:

tel. 604 431 959
73 - 108 KOBYLANKA, REPTOWO 83C

INSTALACJA SAP
schemat funkcjonalny

Nr rys.

www.csb-bezpieczenstwo-szczecin.pl

URZĄD SKARBOWY w GRYFICACH
 72 - 300 GRYFICE ul. Niepodległości 54a
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OBJAŚNIENIA:

o - optyczna czujka dymu

- czujka optyczna dymu
   + czujka temperatury

- czujka temperatury

- ręczny ostrzegacz pożaru 

- moduł sterujący

2 - 1 2 - opis pętli dozorowej

numer pętli

numer elementu w pętli

- puszka przyłączeniowa - istniejąca

- okablowanie istniejące

- okablowanie nowe
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- sygn. opt. - akust.

- wskaźnik zadziałania

o - czujka w przestrzeni międzysufitowej
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do D1 - rys. 7

PIWNICA

PARTER

PIĘTRO I

PIĘTRO II

PODDASZE

pom. 1/17

pom. 0/2

do D3 - rys. 7

do D2 - rys. 7
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o

o o o o

o o o o

3/153/163/173/183/19 3/23/203/213/223/233/2

3/2
3/2 3/25

3/2
3/2 3/26 3/2

o o

3/2
3/27 3/28 3/2

3/2
3/2 3/3 3/4 3/5 3/2

3/2
3/2 3/2 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14

2/2 2/28 2/27 2/26 2/24 2/23 2/2 2/2 2/22 2/21 2/20 2/19 2/2
2/2

2/18 2/17 2/16 2/2 2/15 2/14 2/13 2/12 2/11 2/10 2/9 2/2 2/2

2/22/52/42/32/22/22/292/22/22/22/22/22/2

piętro Ipiwnica piętro IIparter parter

0/130/1 0/12 0/11 0/10 0/10 0/9 0/15 0/15 0/12 0/12 0/7 0/15 0/7 0/6 0/15 0/15 0/5 0/4 0/4 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/15 0/2

0/10/10/10/141/11/4 1/41/6

1/7 1/7

1/7

1/7 1/4 1/3 1/2 1/30 1/28 1/251/28 1/24 1/23 1/22 1/21 1/21 1/20 1/19 1/18 1/29 1/29 1/29 1/27 1/29 1/29 1/29 1/29

o o o o o o o

1-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-86

o o o o oo o o o

1/29 1/291/28 1/281/29 1/29
1/301/301/30

1/15

o
1/1

oooooo o

1-871-88

1/12
1/14

1/121/121/12
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HTKSH PH90 2*2*0,8 ukł. nad sufitem podw.

YnTKSYekw 1*4*0,8 - istniejący

UWAGA:
- okablowanie od modułów sterujących do kontrolerów
  i do elementów systemu SAP wg rys. 7

o

2-86

B
A

B
AOU

T1
OU

T2

S6 S7

R R

piętro I piętro II


